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Keskuksen syvyys 160 mm
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MC—MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
PAAKYTKIN EI' KATKAISE
JANNITETTA MITTARILTA
EN 60 439-3 | S6hkd n:o 3426200 Nimellinen tasoituskerroin ~ 2--3 autom./vaihe 0,8 b l
Malli beagle 3400P25 4--5 autom. /vaihe 0,7 eug e
P/kWw | /A Ju/v | Pa/kw 6--9 autom./vahe 0,6 |
Nimellisjdnnite Un 400 V Nimellistaajuus 50 Hz uTu oY @
Apupiirin nimellisjinnite -V Suojous sdhkdiskulta Suojamaad. ja kotelointi MADE IN FINLAND
Nimelliseristysjannite Ui 400 Vv Maadoitus jdr jestelmd TN-S jdr jestelmd MALLI [beagle 3400P25 |
Nimellisvirta, keskus IN 25 A Ympdristoolot Normaalit I'N EN 60 439-3
Nimellisvirta, piirit IN - A EMC-kayttoymparisto AjoB UN P
Terminen rajavirta lew < 10 kA Paino - kq F Y0 N:O |:I
Dynaaminen rajavirta Ik — kA L )
Suunn. Pvm. Lehti Arkistotunnus
JK 18.12.2012 KOKOONPANOKUVA 1/2 ‘
Tark. Muutos Keskustunnus Piir. n:o
Hyv. Sunde 19 (A4) 3426200
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( Sybten liittimet Al 650 / Cu 1,5-35 )
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Suunn K Pvm 18.12.2012 PAAKAAVIO Le t|2 ) ‘ rkistotunnus
Tark. Muutos Keskustunnus Piir. n:o
o 3426200




